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โถงทางเดินกลาง
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SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

ตู้เย็น

เครื่องชั่ง
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ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย
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ผสมพันธ์ 2

ห้อง

ผสมพันธ์ 3
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โถงทางเดินกลาง 2

ควบคุมไฟฟ้า

B O'C' PNKiGD
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OMLJA HFEC
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P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -
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ELECTRICAL ROUND LINE 

& ELECTRICAL For AC 3rd FL.

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 
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ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว
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เก็บของ
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ห้องผสมพันธุ์
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ห้องย้าย
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โถงทางเดินกลาง 2
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ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย
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P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -
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LIGHTING SYSTEM 3rd FL. 

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 
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ห้องตัดแต่ง
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ห้องผสมพันธุ์
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ห้องปลูก 1

ห้องปลูก 2

ห้องปลูก 3

ห้องต้นอ่อน

ห้องแม่พันธุ์

ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

ตู้เย็น

เครื่องชั่ง
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ทางเข้า 

ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ
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P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -
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RECEPTACLE SYSTEM 3rd FL.

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

DUCT

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

Extension Area

+12.75

-

343

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

A/L

+12.75

-

327

F2-1 C-4

พื้นที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์

+12.75

-

329

F2-1 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

+12.75

-

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ห้องผู้จัดการ

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ออฟฟิศ

ห้องควบคุม

ห้องเย็น

ห้องตัดแต่ง

ห้องตาก

ห้องผสมพันธุ์

AIR

SHOWER

ห้องปลูก 1

ห้องปลูก 2

ห้องปลูก 3

ห้องต้นอ่อน

ห้องแม่พันธุ์

ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

ตู้เย็น

เครื่องชั่ง

ROOM SHELVE

M
E

D
I
A

 
P

R
A

P
.

ต
ู้ป

ล
อ

ด
เ
ช

ื้อ

S
I
N

K

S
T

E
R

I
T

E

M
I
D

I
A

SINK

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง

โถงทางเดินกลาง
โถงทางเดินกลาง

ทางเข้า 

ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย

ห้องฝ่าย

ห้อง

ผสมพันธ์ 2

ห้อง

ผสมพันธ์ 3

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง 2

ควบคุมไฟฟ้า

B O'C' PNKiGD
Q

OMLJA HFEC

8

7

6

5

4

3

2

1

P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

14

EMERGENCY & EXIT LIGHT SYSTEM 3rd FL.

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

DUCT

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

Extension Area

+12.75

-

343

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

A/L

+12.75

-

327

F2-1 C-4

พื้นที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์

+12.75

-

329

F2-1 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

+12.75

-

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ห้องผู้จัดการ

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ออฟฟิศ

ห้องควบคุม

ห้องเย็น

ห้องตัดแต่ง

ห้องตาก

ห้องผสมพันธุ์

AIR

SHOWER

ห้องปลูก 1

ห้องปลูก 2

ห้องปลูก 3

ห้องต้นอ่อน

ห้องแม่พันธุ์

ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

ตู้เย็น

เครื่องชั่ง

ROOM SHELVE

M
E

D
I
A

 
P

R
A

P
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ต
ู้ป

ล
อ

ด
เ
ช

ื้อ

S
I
N

K

S
T

E
R

I
T

E

M
I
D

I
A

SINK

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง

โถงทางเดินกลาง
โถงทางเดินกลาง

ทางเข้า 

ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย

ห้องฝ่าย

ห้อง

ผสมพันธ์ 2

ห้อง

ผสมพันธ์ 3

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง 2

ควบคุมไฟฟ้า

B O'C' PNKiGD
Q

OMLJA HFEC

8

7

6

5

4

3

2

1

P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

14

COMPUTER & TELEPHONE SYSTEM 3rd FL.

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

DUCT

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

Extension Area

+12.75

-

343

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

A/L

+12.75

-

327

F2-1 C-4

พื้นที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์

+12.75

-

329

F2-1 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

+12.75

-

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ห้องผู้จัดการ

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ออฟฟิศ

ห้องควบคุม

ห้องเย็น

ห้องตัดแต่ง

ห้องตาก

ห้องผสมพันธุ์

AIR

SHOWER

ห้องปลูก 1

ห้องปลูก 2

ห้องปลูก 3

ห้องต้นอ่อน

ห้องแม่พันธุ์

ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

ตู้เย็น

เครื่องชั่ง

ROOM SHELVE

M
E

D
I
A

 
P
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A

P
.

ต
ู้ป

ล
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ช

ื้อ

S
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T
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T

E

M
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D

I
A

SINK

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง

โถงทางเดินกลาง
โถงทางเดินกลาง

ทางเข้า 

ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย

ห้องฝ่าย

ห้อง

ผสมพันธ์ 2

ห้อง

ผสมพันธ์ 3

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง 2

B O'C' PNKiGD
Q

OMLJA HFEC

8

7

6

5

4

3

2

1

P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

14

CCTV SYSTEM 3rd FL.

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

DUCT

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

Extension Area

+12.75

-

343

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

A/L

+12.75

-

327

F2-1 C-4

พื้นที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์

+12.75

-

329

F2-1 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

+12.75

-

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ห้องผู้จัดการ

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ออฟฟิศ

ห้องควบคุม

ห้องเย็น

ห้องตัดแต่ง

ห้องตาก

ห้องผสมพันธุ์

AIR

SHOWER

ห้องปลูก 1

ห้องปลูก 2

ห้องปลูก 3

ห้องต้นอ่อน

ห้องแม่พันธุ์

ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

ตู้เย็น

เครื่องชั่ง

ROOM SHELVE

M
E

D
I
A

 
P

R
A

P
.

ต
ู้ป

ล
อ

ด
เ
ช

ื้อ

S
I
N

K

S
T

E
R

I
T

E

M
I
D

I
A

SINK

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง

โถงทางเดินกลาง
โถงทางเดินกลาง

ทางเข้า 

ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย

ห้องฝ่าย

ห้อง

ผสมพันธ์ 2

ห้อง

ผสมพันธ์ 3

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง 2

B O'C' PNKiGD
Q

OMLJA HFEC

8

7

6

5

4

3

2

1

P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

14

FIRE ALARM SYSTEM 3rd FL. 

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



ลง

DUCT

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

ST-1

+13.60

-

301

F3-3 C-4

ชานพักชั้น 3

+12.70

-

343

F4 C-4

Extension Area

+12.75

-

343

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

M/E

+12.75

-

332

F4 C-4

CORRIDOR

+13.60

-

301

F4 C-4

A/L

+12.75

-

327

F2-1 C-4

พื้นที่ผลิตน้ำบริสุทธิ์

+12.75

-

329

F2-1 C-4

พื้นที่ปฏิบัติงานช่าง

+12.75

-

330

F4 C-4

FREIGHT

ELEVATOR

FREIGHT

ELEVATOR

ห้องผู้จัดการ

ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ออฟฟิศ

ห้องควบคุม

ห้องเย็น

ห้องตัดแต่ง

ห้องตาก

ห้องผสมพันธุ์

AIR

SHOWER

ห้องปลูก 1

ห้องปลูก 2

ห้องปลูก 3

ห้องต้นอ่อน

ห้องแม่พันธุ์

ห้องเตรียม

อาหารเพาะเลี้่ยง

โถงทางเดินกลาง

AIR

SHOWER

ห้อง

แต่งตัว

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 340 ต้น

จำนวน 96 ต้น

จำนวน 62 ต้น

จำนวน 48 ต้น

ห้องเก็บของ

พื้นที่ วางตู้ควบคุมไฟฟ้า

ห้อง

แต่งตัว

ห้อง

เก็บของ

ส่วนต้อนรับ

ตู้เย็น

เครื่องชั่ง

ROOM SHELVE

M
E

D
I
A

 
P

R
A

P
.

ต
ู้ป

ล
อ

ด
เ
ช

ื้อ

S
I
N

K

S
T

E
R

I
T

E

M
I
D

I
A

SINK

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง

โถงทางเดินกลาง
โถงทางเดินกลาง

ทางเข้า 

ห้องผสมพันธุ์

ทางออก 

ห้อง

ผสมพันธ์ 1

ห้องย้าย

เนื้อเยื่อ

ห้องเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อ 

โถงทางเดินกลาง 2

ห้องประชุม 1

ห้องกอง 1

ห้องกอง 2ห้องกอง 4

ห้องกอง 3

ห้องถ่ายเอกสาร

ห้องธุรการ

ห้องหัวหน้าธุรการ

ห้องรองฝ่าย

ห้องฝ่าย

ห้อง

ผสมพันธ์ 2

ห้อง

ผสมพันธ์ 3

C
L

A
V

E

A
U

T
O

โถงทางเดินกลาง 2

B O'C' PNKiGD
Q

OMLJA HFEC

8

7

6

5

4

3

2

1

P'O'i'H'B'A' PNKiGDB QOMLJHFECA

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

14

PUBLIC ADDRESS SYSTEM 3rd FL. 

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



A

THICKNESS

W

H

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -

14

TYPICAL DETAIL 1

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 



GALVANIZED STEEL ROD

FITTING SEE DETAIL A

CONDUIT

CHANNEL GALVANIZED STEEL 

CONDUIT CLAMP SEE DETAIL B

EXPANSION BOLT

C-SHAPE GALVANIZED STEEL

100x50x20x3.2 mm

CONDUIT CLAMP

SLEEVE

ALTERNATIVE

BEDING RADIUS OF CONDUIT

TO BE NOT LESS THAN 5 TIMES

OF CONDUIT OVER ALL DIAMETER

SLAB

BEAM

LB LB

SECTION  "A-A"

SECTION  "B-B"

EXPOSED CONCRETE

B

A

A

B

PIPE CLAMP

CHANNEL

DOUBLE EXPANSION ANCHORS Ø5/16"

EXPOSED CONCRETE

CONDUIT

∠

∠ W

H

THICKNESS

HOLES FOR NUTS AND BOLTS

SCREW

TOP LID

PUSH

ตรวจ

จำนวนแผ่นที่

เลขที่แบบ

ลงในบันทึกข้อความแจ้งกลับแผนกออกแบบฯ

NOTE :กรณีไม่เป็นไปตามความประสงค์ให้บันทึก

สถาปนิก

คณะทำงานโครงการ

ชื่อแบบ

นพ.วิฑูรย์   ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม

หัวหน้าแผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

นายธนสาร ศิริวัฒนโชค

e-mail : planengineer.gmail.com

Fax.02-2038708 , 02-2064318

กรุงเทพฯ 10400 Tel.02-2038712,19

75/1 ถ.พระรามหก เขตราชเทวี

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

วิศวกรโยธา

-

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรเครื่องกล

ข่าน   สิงหสุรศักดิ์

วิศวกรอุตสาหการ

ช่างเขียนแบบ

วิศวกรสุขาภิบาล

ภ-สถ. 16593

ภก. 27917

การแก้ไขแบบ

-

งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น 3

นายสมชาย   ฉิมคล้าย

ธนกร   นวลเขียว ภฟก. 47878

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์ ภ-สถ. 21422

สก. 4155อรรถพล   รัตนบุตร

ธรชญาน์   สุโข ภก. 41262

FILE :

แบบแสดง

15 / 11 / 2019

อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ 

(รวมปก)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

นางอมรรัตน์  สืบบุญเชิญวงศ์  

ปัฐมาวีร์ วิทยาภัค

สมภพ เฉลิมพนาพันธ์

ธนาคม   วังธนสุวรรณ ภฟก. 51015

- -

- -
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TYPICAL DETAIL 2

Acer Swift 3
Typewriter
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง 


